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	«О проверке источников наружного противопожарного водопровода»
	


На основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ, письмо начальника 8 ПСО ФПС ГПС от 20.03.2025г. № ИВ-229-7958

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Создать комиссию для проверки наружного и внутреннего противопожарного водопровода в составе:
- мастер тепло-водоснабжения и водоотведения МУП «РСО КМР» - Колтышев П.В.,

- заместитель главы администрации Берегового сельского поселения - Брезгин А.В.,

- представитель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Каслинского муниципального района (по согласованию).

Включить в состав комиссии представителя 60ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области - Баранова Кирилла Сергеевича.

Комиссии провести с 01.04.2025г. по 30.04.2025г. проверку наружного и внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта проверки ППВ.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Берегового сельского поселения



                  И.А. Халикова
УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации 

Берегового сельского поселения

_________________ Халикова И.А. 

«31» марта 2025г.

АКТ

Проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов), находящихся на территории поселка Береговой

«___» апреля 2025г.

Настоящий акт составлен в том, что комиссия в составе:

Члены комиссии:

 мастер тепло-водоснабжения и водоотведения МУП «РСО КМР» - Колтышев П.В.,

 заместитель главы администрации Берегового сельского поселения - Брезгин А.В.,

 представитель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями   администрации Каслинского муниципального района по согласованию - Швейкина И.В.,

представитель 60ПСЧ «8 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области» - Баранов К.С.

«___» апреля 2025г. провели проверку готовности пожарных гидрантов на наружном противопожарном водопроводе. 

	№ п.п.
	№ ПК
	Адрес ПК
	Характер неисправности
	Примечания

	1
	ПГ № 2
	ул. Бажова, д. № 7
	Нет, Ру=1,1кгс/см2
	

	2
	ПГ № 3
	ул. Октябрьская, д. № 13
	Нет, Ру=1,3кгс/см2
	

	3
	ПГ № 4
	ул. Октябрьская, д. № 7
	Нет, Ру=2,1кгс/см2
	

	4
	ПГ № 6
	ул. Октябрьская, д. № 17
	Нет, Ру=0,8кгс/см2
	

	5
	ПГ № 10
	Насосная станция II подъёма
	Нет, Ру=2,0кгс/см2
	

	6
	ПГ № 1
	Ул. Суворова, № 3
	Нет, Ру=1,5кгс/см2
	


Всего проверено: 6 пожарных гидрантов, все готовы к эксплуатации

Подписи:

Колтышев П.В._____________________ 

Брезгин А.В_______________________

представитель КУИЗО   администрации Каслинского муниципального района (по согласованию)_____________________
представитель 60ПСЧ «8 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области» Баранов К.С._______________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕГОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


Каслинского района Челябинской области


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е





от  31.03.2025г.  № 30


п. Береговой








